广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表
单位名称（盖章） 广东省水电医院             报出日期：   2015      年     11  月  23   日
表1  基础信息
	单位名称
	组织机构代码
	法定代表人
	生产地址
	联系方式
	生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模

	广东省水电医院
	74448857-1
	叶秋强
	增城区港口大道312号
	020-61776045
	中型卫生、社会保障福利业综合医院


表2-1上年污水及污染物排放信息

	排放口数量(个)
	1
	污水
排放量(万吨)
	4.38
	其
中
	直接排入海量
(万吨)
	0
	直接排入
江河湖库量

(万吨)
	0
	排入城市
管网量

(万吨)
	4.38
	其他
去向量(万吨)
	0

	污染物名称
	污染物排放标准
	平均排放浓度
（毫克/升）
	核定排放量

	
	
	
	合计
	达标排放量
	超标排放量

	CODcr
	3.942
	90
	3.942
	3.942
	0

	氨氮
	0.438
	10
	0.438
	0.438
	0

	SS
	2.628
	60
	2.628
	2.628
	0

	\
	\
	\
	\
	\
	\


表2-2上年废气及污染物排放信息

	排放口数量
(个)
	0
	其中工艺废气排放口数量
(个)
	0
	其中燃烧废气
排放口数量(个)
	0

	废气排放量
(万标立方米)
	0
	其中工艺废气排放量
(万标立方米)
	0
	其中燃烧废气排放量
(万标立方米)
	0

	污染物名称
	污染物排放标准
	平均排放浓度
（毫克/立方米）
	核定排放量(吨)

	\
	\
	\
	合计
	达标排放量
	超标排放量

	\
	\
	\
	\
	\
	\

	\
	\
	\
	\
	\
	\

	\
	\
	\
	\
	\
	\

	\
	\
	\
	\
	\
	\


表2-3上年固废污染物处置信息

	固废污染物名称
	产生量
	本单位内处置
	外单位处置
	贮存量
	累计
贮存量
	是否
办理转移联单

	
	
	处置量
	处置方式
	处置量
	处置方式
	
	
	

	医疗废物
	169公斤/天
	无
	无
	169公斤/天
	到我院回收
	2天
	338公斤
	是

	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\

	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\

	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\
	\


表2-4核技术利用项目信息

	项目名称
	活动种类
	项目类型
	备注

	核技术应用项目
	使用
	射线装置
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

      2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

	防治污染设施名称
	投入使用日期
	污染类别
	处理工艺
	平均日处理能力

	ＪＷ型无动力污水处理装置
	2003年1月8日
	医院临床废水
	污水首先经格栅拦截污水中的塑料纸袋和其它杂物后进入沉淀过滤池，利用沉淀过滤池除去污水中的泥沙及比重大的悬浮物，沉淀过滤池出水进入厌氧池。细菌对长链状、溶解状、胶体状污染物进行分解至增氧池，污水池进入增氧池进行自然增氧，增氧池出水进入兼氧处理系统，在兼氧条件下进一步降低污水中的各种理化指标，经兼氧处理系统处理后出水进入接触消毒池，利用二氧化氯灭菌消毒后排放。
	240吨

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；
表4 建设项目环境影响评价情况

	建设项目名称
	主要建设内容
	环评审批部门
	环评批复文号
	环评批复时间
	竣工环保验收审批部门
	竣工环保验收审批文号
	竣工环保验收审批时间

	ＪＷ型无动力污水处理工程
	改扩建污水处理工程
	增府环管局
	（1990）066号
	2002年10月13日
	增城市环境监测站
	（2003）010号
	2003年4月28日

	
	
	
	
	
	
	
	


表5 排污许可情况

	企业名称
	排污许可证编号
	有效期限
	排污口名称
	排放主要污染物及排放浓度限值
浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外

	广东省水电医院
	4401832012120001
	至2016年3月31日
	废水排放口
	水污染物
	化学
需氧量
	氨氮
	SS
	
	
	
	

	
	
	
	
	排放限值
	90
	10
	60
	
	
	
	

	
	
	
	
	大气污染物
	二氧
化硫
	氮氧
化物
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	排放限值
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表6 环境应急信息

	环境风险防范工作开展情况
	突发环境事件应急预案
	突发环境事件应急演练情况
	突发环境事件发生及处置情况
	落实整改要求情况

	根据本院情况：污水处理每天检测、每月检测、每季度检测、每年由环保局认定的专业机构检测并记录存档备查；管理员持证上岗。医疗废物采用三联单到各临床回收、采用专用回收车；与广东生活环境无害化处理中心签订“医疗污物集中处理协议书”，每次回收交接后记录并拿回一式三联单。制定污水处理流程、管理制度；医疗废物处理流程、管理制度并培训、上墙张贴。医院院感部门、主管部门自查。
	在附页：
	应急预案内容每年演练一次
	有能力应对突发事件
	加强演练次数


注：如不够填写，可另加附
附：

广东省水电医院污水处理应急预案
为有效地预防和及时控制清除医疗污水流失泄露、扩散等意外事故所造成的危害,保障人民群众的生命安全,维护正常的医疗秩序,根据“医疗机构水污染排放标准”的要求制定本预案。

1、 组织管理

成立水电医院医疗污水处理应急领导小组

组长: 叶秋强(院长)            副组长: 李云峰(副院长)     

成员: 赖晓明(总务科主任)      吕元初(污水管理员) 

二、责任科室   总务科

三、医院全体工作人员均有义务监督医疗污水的处理与排放,当发现医疗污水未经处理排放、流失、泄露时，应立即上报总务科或分管院长，下班时间报告行政总值班。院部应在2小时内上报市卫生局与相关职能部门.

四、医院发生医疗污水处理不当，导致人员伤亡和健康损害，需及时对伤亡人员提供医疗救护和现场救援的重大事故时，应立即向区卫生局和地方政府作电话报告，并根据突发公共卫生事件处理要求，采取相应的紧急处理措施。

五、当发生医疗污水排放导致疾病传染传播或者有证据证明传染病传播的事情有可能发生时，应当按照”中华人民共和国传染病防治法”有关规定，及时报告和采取相关措施。

六、当发生医疗污水意外事故时，应按照以下要求采取紧急处理措施：

1. 确定医疗污水流失、泄露的时间及数量，影响范围及严重程度。

2. 组织有关人员对发生医疗污水泄露，扩散的现场进行处理。

3. 对被医疗污水污染的区域进行处理时，应当尽量减少对病人，医务人员,现场其他人员及环境的影响。

4. 采取适当的安全处置措施，对泄露及污染的区域，物品进行消毒或无害化处理，必要时封锁污染区域,以防扩散。

5. 工作人员应该做好卫生安全防护后再进行工作，处理工作结束后应对事故的起因进行调查，并采取有效的防范措施，预防类似事件的再次发生。

6. 对引起事件的相关责任人员应追究相关责任。

广东省水电医院

1

